00. ENERGIEAUSWEIS

Neubau Schulzentrum Taufkirchen an der Pram

Gebaudeart Schule Baubeginn 2006
Standort 4775 Taufkirchen an der Pram Grundstiicksnummer

2854
Katastralgemeinde 48242 Einlagezahl

Eigentiimer/Errichter Gemeindeamt Taufkirchen a.d.Pram
(zum Zeitpunkt d. Ausstellung) Ta)fkirchen a. d. Pram 100
4775 Taufkirchen a. d. Pram

WARMESCHUTZKLASSE ENERGIEKENNZAHL HEIZWARMEBEDARF
(standardisiert) (standortbezogen)

Niedriger Bedarf HWB ger

2)

Hoher Bedarf Formular nicht geeignet fiir EAVG 2012
Heizwérmebedarf 394.500 kWh/a 1)
Fldchenbezogener Heizwdrmebedarf HWB . : 62  kWh/(m?a)
Energiekennzahl (fiir standardisierte Klimadaten) 47  kWh/(m?a) 2
Energiekennzahl stand. korrigiert auf 3m Brutto-Raumhohe 33  kWh/(m?a)
Gesetzliche Anforderung an die Energiekennzahl
GemilR 0.6. BauTV 52  kWh/(m?a) 3)
Ausgestellt durch
TAS Bauphysik Tel.: 0732 67 51 67 DW 23
Welser Strasse 35 - 39 Fax: 0732 67 51 67 DW 23
4060 Leonding E-Mail: j.spiessberger@tas-bauphysik.com
Geschiftszahl 06-0146P 06.44.Q00(
Bearbeiter DI Johann Spiessberger Datum (o.032008%)]
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0.0. ENERGIEAUSWEIS ......c

Projektbezeichnung: Neubau Schulzentrum Taufkirchen an der Pram

Kilimadaten
Seehohe: 338 m Strahlungsintensititen |
Heizlage HT: 227 d Siiden: 402 kWhl/(m*a)
Norm-Aulentemperatur; -15 °C Osten/Westien: 252 kWh/(m?*a)
Mittlere Innentemperatur: 20 °C Norden: 171 kWh/(m?a)
Heizgradtage HGT: 3.825 Kd NW/NO: 185 kWhi{m?a)
SW/SO0: 351 kWhi(m?2a)
Horizontal: 427 kWhi{m?a)
Gebiudedaten Globalstrahlung: 1.049 kWhi(m?a)
Beheiztes Brutto-Volumen Vg @ 32.848 m? Bruito-Liftungsvolumen 21.235 m*
Gebaudehtilififiche Ag : 11.267 m?
Brutto-Geschoflfidche BGFy 7.584 m?
Kompaktheit Ic Ag / Vg : 0,34 m”
Ergebnisse
1 | LeitwertLy 3.959 WIK
2 | Heizlast By, 252,395 W
3 | Flachenbezogene Heizlast P, 33 Wim?
4 | Transmissionswérmeverlusie Q 363.464 kWh/a
5 | Liftungswérmeverluste Qy, 298.531 kWh/a
6 | Passive solare Wérmegewinne n xQg 5= 1,00 143.985 kWhfa
7 | Interne Warmegewinne n x Q; miltelschwere Bauweise 123.511 kWh/a
8 | Helzwidrmebedarf Qn 394.499 KWh/a
9 | Flichenbezogener Heizwidrmebedarf
(standorthezogen) HWB gGF 52 kWh/{m?*a)
10 | Wéirmegewinne durch Teilbeheizung, Nachtabsenkung
und temporarem Warmeschutz (oplional) kWh/a
11 { Wirmerlickgewinnung (optional) kWhfa
12 | Aklive solare Gewinne Raumheizung (oplional} kWh/a
13 | Heizwarmebedarf unter Berlcksichtigung von 10, 11, 12 kWh/a

Heizungstechnische Anlagen

Warmwassertechnische Anlagen

Anmerkung:

Der Energleausweis dient zur Information (iber den enargietachnischen Stand des Gebdudes. Filr die Ausstellung dleses
Energieausweises wurden Angaben des Errichters herangezogen, Der Berechnung liegen durchschniitliche Kiimadaten,
standardisierte interne Wirmegewinne sowie eln standardisiertes Nutzverhalten zugrunde, Dle errechneten Waerte kdnnen
daher von den tatséchlichen Verbrauchswerten abweichen. Bel Mehrfamilienhdusern ergehen sich je nach Lage der Wohnung
im Gebdude untersghiedliche Energlekennzahlen. Filr die exakle Auslegung der Helzungsanlage muf} eine Berechnung der
Heizlast z.B. nach ONORM M 7500 erstelit werden,
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Heiziast - Berechnung
Neubau Schulzentrum Taufkirchen an der Pram

Vereinfachte Berechnung des zeithezogenen .
Wirmeverlustes (Heizlast) von Gebduden gemifl 00
Energicausweis

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baumeister / Baufirma

Gemelndeamt Taufkirchen a.d.Pram
Taufkirchen a. d. Pram 100
4775 Taufiirchen a. d. Pram

Tel.
Norm-Autentemperatur: -16 °C Standort: Taufkirchen an der Pram
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Tempseralur-Difforenz; IBK beheizten Gebidudeteile: 32.848,17 my®
Bauteile Flsch Wirmed.- Korr.- AxUxf
acie koeffiz, faktor
A u H
[m? [Wim? K] i [W/K]

AW01 W01 Aussenwand 139,22 0,134 1,00 18,677
AW02 W02 Aussenwand W02 394,74 0,134 1,00 52,957
AWO03 Aussenwand W10 - Holz 704,62 0,133 1,00 93,892
DDO1 D04 FuBboden zu Aullenluft 102,48 0,080 1,00 8,229
FD0O1 D26 Dach/Decke UG {unter Erde) 337,93 0,039 1,00 13,317
FDD2 D01a Flachdach 1.669,02 0,088 1,00 163,641
FD03 D05 Flachdach Volksschule 1.467,00 0,127 1,00 186,708
FEMD Fenster u. Tiren 1.860,66 1,231 1,00 2.280,440
EB01 D21a erdanliegender Fultboden £ 1.244,61 0,340 0,50 211,472
EB02 D21a erdanlisgender Fultboden U 2.127,04 0,340 0,50 361,406
EW01 W42 erdanliegende Wand 497,72 0,361 0,60 107,725
EW02 W41 erdanliegende Wand 620,77 0,345 0,60 128,603
W01 Wand zu unbeheizfen Stiegenhaut 100,80 0,236 0,50 11,892

Summe OBEN-Bautelle 3.473,95

Summe UNTEN-Bauteile 3.474,13

Summe Auflenwandildchen 2.357,07

Summe Innenwandflichen 100,80

Fensteranteil in AuBenwanden 60,0 % 1.860,66
Summe [WIK] 3.649
Wirmebriicken (pauschal) [WI/K] 311
Transmissions - Leitwert L [WIK] 3.959
Liftungs - Leitwert Ly 0,40 facher Luftwechsel/h [WIK] 3.252
Gebidude - Heizlast Py; [kW] 252
Flichenbez. Heizlast P; bei einer BGF von 7.584 m* [W/m? BGF] 33

TAS Bauphysik GmbH, 4060 Leonding
GEQ von Zehentmayer Software: www.energleberechnung.at Bearbelter D] Johann Splessherger
Varsion 2006,0307 REP036 - Oberdsterrelch Gebiuds-Nr. 06-0146P Datum 06.11.2006 16:05 Seite 3




Bauteilbeschreibung
Neubau Schulzentrum Taufkirchen an der Pram

EB02 D21a erdanliegender FuBboden UG d [m] A dia
Betag * 0,0100 1,000 0,010
Estrich 0,0650 1,400 0,046
EPS-T 33/30 0,0300 0,044 0,682
Ausgleichsschiltung 0,1230 0,065 1,892
Stahlbeton 0,3500 2,300 0,162
Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m): 0,5680 U-Wert [W/m?K]; 0,340

EB01 D21a erdanliegender FuBboden EG d [m] A din
Belag * 0,0100 1,000 0,010
Estrich 0,0650 1,400 0,046
EPS-T 33/30 0,0300 0,044 0,682
Ausgleichsschiittung 0,1230 0,065 1,892
Stahlbeten 0,3500 2300 0,182
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke fm]: 09,5680 U-Wert [Wim?K]: 0,340

EW01 W42 erdanliegende Wand d [m] A dia
Stahibelon 0,3500 2,300 0,182
XPS 0,1000 0,040 2,500
Rse+Rsi = 0,12 Bauteil-Dicke [m}: 0,4500 U-Wert [W/m?K]: 0,361

EW02 W41 erdanliegende Wand d [m] A din
GK-Platten 0,0250 0,210 0,119
Dampibremse 0,0010 0,200 0,005
Mineralfaser 0,1000 0,040 2,500
Stahlbeton 0,3500 2,300 0,152
Rse+Rsi= 0,12 Bauteil-Dicke [m}: 0,4760 U-Wert [W/m?K]: 0,345

AWO01 W01 Aussenwand d [m] A dia
2% 1,25 GKF 0,0250 0,210 0,119
oss 0,0150 0,120 0,126
Holz-Riegelwand dazw. 33% 0,150 0,067
WD Mineralwolle 15 - 50 kg/m?® 96,7 % 0,3000 0,040 7,250
0SB 0,0150 0,120 0,125
RTo: 7,4982 RTu; 7,.4099 RT; 7,4540 Bauteil-Dicke [m]: 0,3550 U-Wert (\Wim?K]: 0,134

Holz-Riegelwan: Achsabstand{m] 0,600 Breite[m] 0,020 Dicke[m] 0,300 Rse+Rsi 0,17

AWO03 Aussenwand W10 - Holz d[m] A d/x
2 x GKF 0,0250 0,210 0,118
0sB 0,0150 0,120 0,125
Holz-Riegeiwand dazw. 33% 0,160 0,067
WD Mineralwolie 15 - 50 kgfim® 96,7 % 0,3000 0,040 7,250
oSB 0,0150 0120 0,126
RTo: 7,5434 RTu: 7,4499 RT: 7,4968 Bauteil-Dicke jm]: 0,3550 U-Wert [Wim*K]: 0,133

Holz-Risgeiwan: Achsabstand {m] 0,600 Breite{m] 0,020 Dickefm] 0,300 Rse+Rsi 0,21
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Bauteilbeschreibung
Neubau Schulzenfrum Taufkirchen an der Pram

AW02 W02 Aussenwand W02 d [m] A din
2% 1,25 GKF 0,0250 0,21¢ 0,118
0SB 0,0150 0,120 0,125
Holz-Riegelwand dazw. 33% 0,150 0,067
WD Mineralwolle 15 - 50 kgfm?® 98,7 % 0,3000 0,040 7,250
osBe 0,0150 0,i28¢ 0,125
RTo: 7,4082 RTu: 7,4089 RT: 7,4540 Bautell-Bicke [m}: 0,3550 U-Wert [W/m?K]: 0,134

Holz-Rlegelwan: Achsabsfand fm] 0,600 Brelfe[m} 0,020 Dicke{m] 0,300 Rse+Rsi 0,17

AW04 AuBenwand Atrium EG d[m] A din
Rse+Rsl = 0,17 Bauteil-Dicke {m]: 0,4000 U-Woert [Wim*K]: 0,250

IW01 Wand zu unbeheiztem Stiegenhaus dm] A dia
GK-Plaiten 0,0250 0,210 0,119
Mineralfaser 0,1500 0,040 3,750
GK-Plalten 0,0250 0,210 0,119
Rset+Rsi = 0,25 Bauteli-Dicke [m]: 0,2000 U-Wert [W/m*K]: 0,236

DD01 D04 FuBboden zu AuBBenluft d[m] A df
Holz 0,0200 0,150 0,133
Trockenestrich 03,0400 0,300 0,133
Dampibremse 0,0010 0,200 0,006
TDPT 30/30 0,0300 0,033 0,209
Ausgleichsschiittung WIED 0,1420 0,065 2,185
EPS-W20 0,3000 0,038 7,895
Holz 0,1460 0,150 0,973
Rse+Rsl= 0,22 Bauteil-Dicke [m]: 0,6790 U-Wert [Wim*K}: 0,080

FD01 D26 Dach/Decke UG (unter Erde) d [m] A dia
Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
Dammung 1,0000 0,040 25,000
GK 0,0250 0,240 0,110
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 1,2250 U-Wert [Wim?K]: 0,039

FD02 DO01a Flachdach d [m] A dfy
Ext. Begrilnung System Bauder * 0,1300 2,000 0,065
EPS-W20 0,3440 0,038 9,053
Dampibremse 0,0010 0,300 0,003
Holz 0,1460 0,150 0,973
Rse+Rsi= 0,17 Bautell-Dicke m]: 0,4910 U-Wert [W/mPK]: 0,098

FD03 D05 Flachdach Volksschule d [m] A dix
Ext. Begriinung System Bauder * 60,1300 2,000 0,065
EPS-W20 0,2550 0,038 6,711
Damplibremse 0,0010 0,300 0,003
Holz 0,1460 0,150 0,973

RsetRsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,4020 U-Wert [Wim*K]: 0,127

*... diese Schicht zahlt nicht zum U-Wert .
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN SO 6946
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Geometrieausdruck

Neubau Schulzentrum Taufkirchen an der Pram

Brutto-Gescholiflache 7.583,760m*
L&énge [m] Breite [m] BGF{m?*  Anmerkung
2127,040 x 1,000 =  2.127,04 Ud
2343,870 x 1,000 = 2.343,87 EG
1579,370 x 1,000 = 1.579,37 10G
1533,480 x 1,000 = 1,533,48 206
Brutto-Rauminhalt 32.848,168m?°
L&nge [m] Breite [m} Hohe [m] BRI [m?] Anmerkung
2127,040 x 1,000 x 4,600 =  9.784,38 UG
3033,720 x 1,000 x 3,600 = 10.921,39 EG
1669,020 x 1,600 x 3,600 =  6,008,47 100
1533,480 x 1,000 x 4,000 6.133,92 208
Brutto-Liftungsvolumen wie Brutto-Rauminhait
EB02 -~ D21a erdanliegender Fullboden UG 2.127,040m?
Lange [m] Breitefm] Flache Im*  Anmerkung
2127,040 X 1,000 =  2.127,04 Fuftboden gg Erde UG

EB01 - D21a erdanliegender Fulboden EG

1.244,610m?

Lange [m] Breite[m] Flache im? Anmerkung
1244,610 X% 1,000 = 1.244,61 FuBboden gg Erxrde EG

EWO01 - W42 erdanliegende Wand 497,720m*
L&nge [m] Héhefm] Flache [m?  Anmerkung
497,720 x 1,000 = 497,72 W42 Cesamt

EW02 - W41 erdanliegende Wand 620,770m?
Lénge [m] Hhe[m] Flache [m®  Anmerkung
544,640 X 1,000 = 544,64 W4l Gesamt

76,120 x 1,000 s 76,13 UG

AWO01 - W01 Aussenwand 931,680m?
Lange [m] Hhe{m] Flache {m*  Anmerkung
931,680 x 1,000 . 931,68 W01l Gesamt
abziiglich Fenster-fTiirenflichen 792,460m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tliren  139,220m?

AWO03 - Aussenwand W10 - Holz 1.429,920m?
Lange [m} Hohe[m] Flache m*  Anmerkung
1429,920 % 1,000 = 1.42%,92 W10 Gesamt
ahziglich Fenster-/Tiirenflachen 725,300m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren  704,620m?
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Geometrieausdruck

Neubau Schulzentrum Taufkirchen an der Pram

AWO02 - W02 Aussenwand W02 583,560m?
Lénge [m] Héhe[m] Flache [m?  Anmerkung
583,560 x 1,000 = 583,56 W02 Gesamt
abziiglich Fenster-/Tlirenfldchen 188,820m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiren  394,740m*
AWO04 - AuBenwand Atrium EG 154,080m?
Lange [m] Hoéhe[m] Flache [m?*  Anmerkung
154,080 X 1,000 = 154,08 AW Atrium EG
abziiglich Fenster«/Tiirenflichen 154,080m*
Bauteilfliiche ohne Fenster/Tiiren 0,000m?
W01 - Wand zu unbeheiztem Stiegenhaus 100,800m*
Lange [m] Héhe[m] Flache [m®] Anmerkung
100,800 x 1,600 = 100,80 IW gg StH im 206
DDO1 - D04 FuRboden zu Aullenluft 102,480m*
Lénge [m] Breite[m} Flache [m*  Anmerkung
102,480 x 1,000 = 102,48 Decke 10G auskragend
FDO01 - D26 Dach/Decke UG (unter Erde) 337,930m?
Lange [m] Breitefm] Flache [m*  Anmerkung
337,930 x 1,000 = 337,93 Decke/Dach UG
FDO02 - D01a Fiachdach 1.669,020m?
Lange [m] Breite]m] Flache [m?  Anmerkung
135,540 x 1,000 = 135,54 10G
1533,480 x 1,000 = 1.533,48 206G
FDO03 - D05 Flachdach Volksschule 1.467,000m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?3]  Anmerkung
1467,000 x 1,000 = 1.467,00 Volksschule

TAS Bauphysik GmbH, 4060 Leonding
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Wiesinger Bau GmbH
Angleitner Walter

Hannesgrub Nord 15 |
4911 Tumeltsham i
0699 15 24 22 04

Planung

Nachtragliche Bewilligung Zeughaus Laufenbach

Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram / BGM. Freund Paul
Schardinger Str. 1
4775 Taufkirchen an der Pram

20.11.2024




Energieausweis fiir Nicht-Wohngebdaude

OI B OSTERREICHISCHES OIB'RiCht"nie_B
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG  Nachtragliche Bewilligung Zeughaus Laufenbach

Gebéude(-teil) Aufenthalt Kamaraden

Nutzungsprofil Veranstaltungsstatten und Mehrzweckgebéude
Stralle Laufenbach
PLZ/Ort 4775 Taufkirchen an der Pram

Grundstucksnr. 488/2

Umsetzungsstand Planung

Baujahr 2010
Letzte Verdnderung 2010
Katastralgemeinde Laufenbach
KG-Nr. 48223
Seehéhe 338m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

HWBR.i: Der Referenz-Heizwérmebedarf ist jene Warmemenge, die in den R&umen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normaliv geforderten Raumtemperatur,
ohne Bertcksichtigung allfalliger Errage aus Warmerlckgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwdrmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudelechnischen Systems berlcksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefuhrt werden
muss, um unter der Solltemperalur zu bleiben, Er errechnel sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Bef gsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchlung dargestellt.

KEB: Beim Klhlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kihlbedarf die Verlusle des
Kahlsystems und der Kaltebereilstellung bericksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virluelles Klima. Es dient zur Ermiltlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchlung.

HWB Rer,sk PEB sk CO 2¢q,5k f cEEsK

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der millleren inneren Laslen.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzlglich allfalliger Endenergieerirage und zuziglich eines dafur notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzglich alifalliger Endenergieerirage und zuztglich des dafir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Prim#renergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorkelten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB «m ) und einen
nicht erneuerbaren (PEB nem ) Anteil auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden #quivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fur Vorketlen.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt for Meteorologie und
Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegenuber der Vorfassung aklualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerl erhalt Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz® des Osterreichischen Instituts for Bautechnik in Umselzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Gber die Gesamlenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Geselzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfak ) fur Primar gie und Kohlendioxidemissionen ist fir Strom: 2013-09 - 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstelit.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebadude

L . .
OIB OSTERREICHISCHES OIB-Richtlinie 6

sTITUT FUR pAuTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfliche (BGF) 198,7 m?
Bezugsflache (BF) 159,0 m?
Brutto-Volumen (Vg) 662,9 m*
Gebéude-Hilllfliche (A) 465,0 m?
Kompaktheit (A/V) 0,70 1/m
charakteristische Lénge (Ic) 1,43 m
Teil-BGF -m?
Teil-BF -m?
Teil-Vg -mt

Heiztage 256 d
Heizgradtage 3.818 Kd
Klimaregion N
Norm-AuBentemperatur -16,0 °C
Soll-Innentemperatur 220°C
mittlerer U-Wert 0,23 Wim?K
LEK -Wert 20,54
Bauweise schwer

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 44,2 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 50,4 kWh/m?a
AuBReninduzierter Kithlbedarf KB*®Rk = 1,0 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBrk = 97,5 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,69
Erneuerbarer Anteil mind. 5 % von der fGEE Anforderung

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf
Heizwarmebedarf
Warmwasserwédrmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Energieaufwandszahl Heizen
Betriebsstrombedarf

Kuhlbedarf

Kuhlenergiebedarf
Energieaufwandszahl Kithlen
Befeuchtungsenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Endenergiebedarf
Primérenergiebedarf
Primé&renergiebedarf nicht erneuerbar
Primérenergiebedarf erneuerbar
dquivalente Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 20.11.2024
Giiltigkeitsdatum 19.11.2034
Geschiftszahl 505

Qhpefsk =  10.638 kWh/a
Qnsk =  12.247 kWh/a
Qi = 2.321 kWh/a
QHes sk = 17.618 kWh/a
Qpss = 403 kWh/a
Qks,sK = 6.426 kWh/a
QkeB,sK = - kWh/a
QBefeB,SK = - kWh/a
Qpeles = 4.309 kWh/a
Qeesk =  22.331 kWh/a
QpeB,SK = 27.247 kWhl/a
QpEBn.em. SK = 24.159 kWh/a
Qpegem. SK = 3.089 kWh/a
Qcozeqsk = 5.414 kgl/a
Qpve sk = - kWh/a
Erstellerin
Unterschrift

EA-Art:
Art der Liiftung Fensterliiftung
Solarthermie 15 m?
Photovoltaik - kWp
Stromspeicher -
WW-WB-System (primér) Gaskessel
WW-WB-System (sek.) therm. Solar
RH-WB-System (primér) Gaskessel
RH-WB-System (sek.) -
Kéltebereitstellungs-System keine

Nachweis iiber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Anforderungen
entspricht HWBRefrKzul = 55,2 kWh/im?a
entspricht KBRKkzu = 1,0 kWh/mia
entspricht foeeRkzul = 0,75
entspricht Punkt 5.2.3 a, b oder ¢

HWB Rrersk = 53,5 kWhim?a
HWBsk = 61,6 kWh/m?a
WWWB = 11,7 kWh/m?a
HEBsk = 88,7 kWh/m?a

eawzww = 0,81
eawzrd = 1,48
eawzH = 1,36
BSB = 2,0 kWh/m?a
KBsk = 32,3 kWh/m?a
KEBsk = - kWh/m2a
eawzk = 0,00
BefEBsk = - kKWh/m?a
BelEB = 21,7 kWh/m?a
EEBsk = 112,4 kWh/m?a
PEBsk = 137,1 kWh/m?a
PEBnem.sk = 121,6 kWh/m?a
PEBem.sk = 15,5 kWh/m?a
CO2eqsKk = 27,2 kg/m?a
feegsk = 0,70
PVEExpORT,SK = - kWh/m2a
Wiesinger Bau GmbH

Haffhe

ruly No

AT, Bahpfiofstrae 69
?e’:@wiesingsr-bau.at
www.wibsihger-bau.at

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameler konnen bei lalsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kdnnen aus Granden der Geomelrie und der Lage hinsichllich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Nachtragliche Bewilligung Zeughaus Laufenbach

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRef,sk 94  fgeg,sk 0,70

Gebaudedaten
Brutto-Grundflache BGF 199 m? charakteristische Lange I, 1,43 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 663 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,70 m"
Gebaudehuliflache Ag 465 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. Einreichplan, 20.11.2024, Plannr. 505
Bauphysikalische Daten: It. Einreichplan
Haustechnik Daten: It. Bauherr
Haustechniksystem
Raumheizung: Flussiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung + Solaranlage hochselektiv 16m?
Laftung: Fensterliftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrie Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Geb#udeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1/ Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB 8110-2 /ONB 8110-3 /ONB 8110-5 /ON B 8110-6-1 /ON H 5056-1 /ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnillliche Klimadaten,
slandardisierte inlerne Warmegewinne sowie ein slandardisiertes Nutzerverhallen zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerlen abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebdude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakle Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaf ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Angleitner Walter
p2024,265901 REPDBL4 01921 - Oberdsterreich 20.11.2024 Seite 3




)

Bauteil Anforderungen
Nachtréagliche Bewilligung Zeughaus Laufenbach

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfall
min max

AWO01 Aussenwand 0,15 0,35 Ja

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum-Haus 0,13 0,20 Ja

EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 3,59 3,50 0,26 0,40 Ja

IW01  Innenwand 0,17 0,60 Ja

FENSTER

0,60 x 0,80 (gegen AuRenluft vertikal)
10,90 x 2,00 (gegen AuRenluft vertikal)
1,00 x 1,26 (gegen AuRenluft vertikal)
1,00 x 2,20 (gegen AuRenluft vertikal)
1,00 x 3,13 (gegen AuRenluft vertikal)
. 1,08 x 2,20 Haustiir (unverglaste Tur gegen AuBenluft)
12,50 x 0,75 (gegen AuBenluft vertikal)
0,90 x 2,00 Haustlir (unverglaste Tiir gegen unbeheizte Gebaudeteile)

Einheiten: R-Werl [m?K/W], U-Wert [W/m?K] U-Werl berechnet nach ONORM EN SO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

U-Wert U-Wert Erfillt

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

max

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
2,50

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2024,265901 REPBTUWERTE1 01921 - Oberésterreich 20.11.2024
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Bauteile

Nachtriagliche Bewilligung Zeughaus Laufenbach

AWO01 Aussenwand

Gipsputz

Bio 38 VZ

Baumit Fass.Pl. EPS-F
Klebespachtel Leicht
Silikatputz

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum-Haus

EPS-Austrothern W-30
Polyethylenbahn, -folie (PE)
Stahlbeton-Decke

von Innen nach Au3en Dicke

Rse+Rsi=0,17

0,0150
0,3800
0,0800
0,0050
0,0030
Dicke gesamt 0,4830

von Auf3en nach Innen Dicke

Rse+Rsi=0,2

EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)
von Innen nach Au3en Dicke

Fliesen

Zementestrich
Polyethylenbahn, -folie (PE)
Austrotherm EPS T 650 Plus
Schiittung

Stahlbeton

ZD01 warme Zwischendecke

Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt)
Zementestrich

Polyethylenbahn, -folie (PE)
Austrotherm EPS T 650

Thermowhite WD 70 R

Stahlbeton

IWo1 Innenwand

Gipsputz

Bio 38 VZ

Baumit Fass.Pl. EPS-F
Klebespachtel Leicht
Silikatputz

F

Rse+Rsi=0,17

0,3000
0,0002
0,2000

Dicke gesamt 0,5002

0,0150
0,0700
0,0002
0,0300
0,0850
0,2500
Dicke gesamt 0,4502

von Innen nach Aul3en Dicke

Rse+Rsi = 0,26

0,0150
0,0700
0,0002
0,0300
0,0850
0,2000
Dicke gesamt 0,4002

von Innen nach AulRen Dicke

Rse+Rsi = 0,26

Einheiten: Dicke [m), Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m®], A[W/mK]
* .. Schicht zahlt nicht zum U-Werl  F_.. enthall Flachenheizung B... Beslandsschicht
RTu ... unterer Grenzwerl RTo . oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946

0,0150
0,3800
0,0800
0,0050
0,0030

Dicke gesamt 0,4830

A

0,600
0,100
0,031
0,600
0,800
U-Wert

0,040
0,500
2,300
U-Wert

1,000
1,330
0,500
0,033
0,033
2,500
U-Wert

0,150
1,330
0,500
0,044
0,040
2,500
U-Wert

0,600
0,120
0,031
0,600
0,800
U-Wert

d/ A

0,025
3,800
2,581
0,008
0,004

0,15

d/ A
7,500
0,000
0,087

0,13

d/ A

0,015
0,053
0,000
0,909
2,576
0,100

0,26

d/ A

0,100
0,053
0,000
0,682
2,125
0,080

0,30

d/ A
0,025
3,167
2,581
0,008
0,004

0,17
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